
Emergenza neve appennino
Quadro di sintesi sulla gestione del servizio idrico nell’appennino 
bolognese e modenese nel periodo 13-17 Novembre 2017

Bologna, 28 Novembre 2017
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direzione Acqua – Acquedotto

Descrizione dell’evento

La nevicata del 13 novembre ha causato numerosi guasti sulla rete elettrica
dell’appennino bolognese e modenese, con importanti effetti a cascata sul servizio
idrico.

In provincia di Bologna i
gusti sulla rete ENEL
hanno comportato, a
partire dalla tarda
mattinata del 13/11,
l’arresto di oltre 100
impianti del servizio
idrico e l’interruzione
della fornitura alle
utenze, avvertita in alcuni
casi a partire dalle prime
ore del giorno 14/11.

Impianti 
acquedotto 
senza 
alimentazione
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Descrizione dell’evento

In provincia di Modena
l’interruzione dell’energia
elettrica sulle reti ENEL ed
INRETE hanno comportato, a
partire dalla tarda mattinata del
13/11, l’arresto di circa 20
impianti del servizio idrico e
l’interruzione della fornitura
alle utenze, avvertita in alcune
frazioni dei comuni di Zocca,
Sestola, Montecreto, Polinago e
Palagano, a partire dal pomeriggio
dello stesso giorno.

Zone 
interessate 
dai disservizi 
alle utenze
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Impianti fuori servizio in provincia di Bologna

I principali impianti acquedottistici della provincia di Bologna interessati dal
disservizio elettrico sono stati:

• sollevamenti «Le Braine» e «Acquafresca» (comune di Monzuno), a servizio dei
comuni di Monzuno, Loiano, San Benedetto Val di Sambro capoluogo e alcune
località di Monghidoro, Monterenzio, Pianoro e Castiglione dei Pepoli;

• Centrale di potabilizzazione «Castel dell’Alpi» (Comune di San Benedetto Val di
Sambro) a servizio del comune di San Benedetto Val di Sambro escluso il
capoluogo;

• Sollevamento «Torre-Tolè» (comune di Vergato) a servizio di Tole’ (Vergato) e
località Savigno (Valsamoggia);

• Sollevamento «Vigo» (Comune di Monte San Pietro) a servizio di alcune località di
Monte San Pietro e della Valsamoggia (località Castello di Serravalle);

• Centrale di potabilizzazione di «Suviana» (Comune di Castel di Casio) a servizio
dei comuni di Castel di Casio, Porretta Terme, Gaggio Montano e Riola (Vergato)

• Sollevamenti a servizio del comune di Castel d’Aiano.
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Impianti fuori servizio in provincia di Modena

I principali impianti acquedottistici della provincia di Modena interessati dal
disservizio elettrico sono stati:

• Sollevamento «Nadia Rosola» (comune di Montese), a servizio dei comuni di
Zocca e Guiglia e di alcune località di Savignano sul Panaro;

• Centrale di potabilizzazione «Montespino» (comune di Palagano) a servizio dei
comuni di Palagano, Polinago e Prignano sulla Secchia, e di alcune zone di Lama
Mocogno;

• Centrale di potabilizzazione «Passo del Lupo» (comune di Sestola) a servizio del
comune di Sestola e di alcune zone di Montecreto e Lama Mocogno;

• Serbatoio «Santa Giulia» (comune di Palagano): questo impianto risulta di
fondamentale importanza nella gestione del servizio idrico in quanto, al suo
interno, è installato uno dei principali ponti radio del servizio telecontrollo.
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Servizi emergenziali in provincia di Bologna

Per far fronte al disservizio idrico, a partire dalla mattina del 14/11 sono stati attivati
servizi emergenziali con autobotti e attraverso la fornitura di acqua in sacchetti da 5
litri.
L’unica utenza sensibile non alimentata – l’ospedale di Loiano, è stata rifornita da 2
autobotti per il periodo 13/11-17/11.

Durante il periodo 14/11-18/11 HERA ha alimentato il sollevamento «Vigo» con un
proprio gruppo elettrogeno.
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I servizi emergenziali sono stati concentrati nel periodo 14/11-16/11, con una coda di
attività residue fino al 19/11.
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Servizi emergenziali in provincia di Bologna

COMUNE 14/11/2017 15/11/2017 16/11/2017 17/11/2017 18/11/2017 19/11/2017 COMUNE TOTALE

Camugnano
800 sacchetti 5 autobotti

400 sacchetti

6 autobotti 8 autobotti
Camugnano

19 autobotti

1200 sacchetti

Castel d'Aiano 1 autobotte 1 autobotte Castel d'Aiano 2 autobotti

Castel di Casio 160 sacchetti 160 sacchetti Castel di Casio 320 sacchetti

Castiglione dei Pepoli 320 sacchetti 320 sacchetti Castiglione dei Pepoli 640 sacchetti

Gaggio Montano
1040 sacchetti 6 autobotti

Gaggio Montano
6 autobotti

1040 sacchetti

Grizzana Morandi 160 sacchetti Grizzana Morandi 160 sacchetti

Loiano
320 sacchetti 2 autobotti

880 sacchetti

2 autobotti
Loiano

4 autobotti

1200 sacchetti

Marzabotto
160 sacchetti 4 autobotti

Marzabotto
4 autobotti

160 sacchetti

Monterenzio 160 sacchetti Monterenzio 160 sacchetti

Monte San Pietro 400 sacchetti Monte San Pietro 400 sacchetti

Monzuno
560 sacchetti 400 sacchetti 2 autobotti

Monzuno
2 autobotti

960 sacchetti

Sasso Marconi 80 sacchetti 160 sacchetti Sasso Marconi 240 sacchetti

San Benedetto Val di Sambro
240 sacchetti 800 sacchetti 2 autobotti

1200 sacchetti
San Benedetto Val di Sambro

2 autobotti

2240 sacchetti

Valsamoggia
720 sacchetti 1 autobotte

Valsamoggia
1 autobotte

720 sacchetti

Vergato 8 autobotti 22 autobotti 19 autobotti 10 autobotti 5 autobotti Vergato 64 autobotti

TOTALE 14/11/2017 15/11/2017 16/11/2017 17/11/2017 18/11/2017 19/11/2017
Autobotti 9 28 32 16 13 6

Sacchetti 3760 3760 1760 160

DATA

NOTA
Le autobotti destinate a Vergato
hanno alimentato la rete di Tolè e
della località Savigno
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Servizi emergenziali in provincia di Modena

Per far fronte al disservizio idrico in provincia di Modena, a partire dalla mattina del
13/11, sono stati effettuati i seguenti interventi:
• alimentazione delle zone critiche attraverso manovre di rete sui collegamenti

idraulici con gli acquedotti limitrofi;
• attivazione degli impianti che, sfruttando le interconnessioni idrauliche realizzate

sul territorio, permettono di veicolare la risorsa presente in pianura verso i territori
montani.

I servizi emergenziali sono stati concentrati nei giorni 13/11 e 14/11
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Mappa del disservizio in provincia di Bologna

Disservizio idrico
o 19 COMUNI*

o 104 VIAGGI DI AUTOBOTTI 

(2000 METRI CUBI DI ACQUA)

o 40 ADDETTI IN SERVIZIO

• Borgo Tossignano
• Camugnano
• Casalfiumanese (alcune frazioni collinari)
• Castel d'Aiano (Capoluogo, Rocca di Roffeno, Valle Incisa)
• Castel di Casio (Capoluogo, Burraia)
• Castiglione dei Pepoli (Baragazza, Roncobilaccio, Rasosa, 

Bocca di Rio, San Giacomo)
• Fontanelice (alcune frazioni collinari)
• Gaggio Montano (Capoluogo, Silla)
• Grizzana Morandi
• Loiano
• Marzabotto (Montasico, Collinaccia)
• Monterenzio (San Benedetto del Querceto, Monte delle 

Formiche, Ca’ del Vento, Bisano)
• Monte San Pietro (Loghetto, Amola)
• Monzuno
• San Benedetto Val di Sambro
• Sasso Marconi (Rasiglio, Badolo, Tignano, Mongardino)
• Vergato (Tolè)
• Valsamoggia (Castello di Serravalle, Rodiano, Zappolino, 

Oliveto)
• Alto Reno Terme (Porretta Terme capoluogo)

LIVELLO DI

CRITICTA’

ALTO

MEDIO

BASSO

*In alcuni comuni le criticità sono state 
localizzate solo su utenze singole/ frazioni 
servite da sollevamenti
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Dettaglio del disservizio in provincia di Bologna

LIVELLO DI

CRITICTA’

ALTO

MEDIO

BASSO LUN 13 MAR 14 MER 15 GIO 16

RIPRISTINO FORNITURA IDRICA

S
A
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C
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E

T
I
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U
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O

B
O

T
T

E

VEN 17

Borgo Tossignano
Camugnano
Casalfiumanese
Castel d'Aiano
Castel di Casio
Castiglione dei Pepoli
Fontanelice
Gaggio Montano
Grizzana Morandi
Loiano
Marzabotto
Monterenzio
Monte San Pietro
Monzuno
San Benedetto Val di Sambro
Sasso Marconi
Vergato
Valsamoggia
Alto Reno Terme – Porretta T.
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Dettaglio del disservizio

LIVELLO DI

CRITICTA’

ALTO

MEDIO

BASSO LUN 13 MAR 14 MER 15 GIO 16

RIPRISTINO FORNITURA IDRICA

VEN 17

Zocca (intero Comune)
Sestola (fraz. Roncoscaglia)
Montecreto (fraz. Acquaria)
Palagano (frazione Monchio, 
Savoniero e Lamalunga)
Polinago (frazioni di Pianorso, 
centro e Casa Margherita, Ca 
Oceta)


